o Ol PSSE Plock LSW/7.4-1-3  Sprawozdanie z bada wody Strona [
| ‘ POWIATOWA STACJA
| SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ( )
W PEOCKU PCA

Laboratorium Badania Wéd

09-402 Plock ul Kolegialna 20
Tel/fax: (24) 367-26-34
1 adres e-mail: hkl plock@psse.waw.pl

www.plock psse.waw, pl

PoLsKIE CENTAYM
AKREDYTALU

Sprawozdanie 7 badar nr : LSW/600/UZ894/2020

nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki

Data
sporzgdzenia
sprawozdania:

11 lipiec 2020
7
Egz. ,21 /D

Probka:

{ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ894/2020

Data rejestracji: 2020-07-08
Ocena stanu: brak wwag
Pobierajgcy: zleceniodawca
Zleceniodawca:
Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8 A

Opis probki we protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:  Bielino, 9C

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody Bielino {studnia) - hydrofornia - woda surowa
Pochodzenie probki wodociqg publiczny Bielino

Data pobrania probki: 2020-07-08

Data rozpoczecia badan: 2020-07-08

Data zakoriczenia badan fizpkochemicznych: 2020-07-09
Data zakoriczenia badari mikrobiologicznych:  2020-07-11

Odstepstwa od badari | badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeanik do LSW/7.4-1-0 Wydanie X z dn.25.03.2020 Po wypelnieniu informacje chronione
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.§prawozdanze zbadari nr : LS W/600/UZSQ4/2020

nr sprawozdenia zgodny z kodem laboratoryinym prébki

Wyniki badari f’ zykochemtcznvch

N, Qrma/procea’ura

Lp Nazwa oznaczenia Jednostka - Wynik“
D badaweza
I Barwa (4) : mg/ Pt PN-EN [SO 7887: 2012/4pl 2015-06  10=2 (pH=7,7 pomiar po
- o Siltracji probki)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 2,5%0,4
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN IS0 10523:2012 7,3+0,1
4 Przewodnosé w temp. 23 °C (4) uSlem PN-EN 278581999 55449
§ Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd, I: 20 1 akeeptowalny
¢ Smak (N/A) -- " LSC/PBZ4-0-0 wyd. I 2011 akeeptowalny
7 Mangan (4) ug! PN-EN ISQ 15586: 2005 - 551455
8 Zelazo ogdlne (4) ug/l PN-ISO 6332:2001/4pl; 2016-06 454+36
Osoba autoryzujgea wyniki badar fizykochemicznych mgr Barbam Ujas - fD {xi."ﬂ‘*
' i
Wyniki badari mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ™
badawcza
! Ogdina liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72k PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto)
w ! mi (4), jtk .
2 Liczba bakteril grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN (50 9308—1 2014—1’2 + 0 (nie wykryto)
Al 2017-04
3 Liczba bakterii E. coliw 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + 0 (nie wyloyio)
Al 2017-04 .

—

- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane meto q meakredytowanq
- Wynik badania podawany jest z niepewnoécia rozszerzona (p=95%, k=2) nieuwzgledniajaca et}pu poboru probek,

- /
Osoba autoryzujgea wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski ,/ (\

Wyniki badania odnoszq stg wylgeznie do badanef prébki. Sprowezdanie z badu nie moze byé koplowane bes cgody fab(:jra:orr‘um inaczej, jak tytko w calofei.
i
Zatwierdzajgcy: mgr Tonrasz Szpotariski
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mgr Tomasz S:a;:po>a}1§k3

i
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