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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ( )

W PLOCKU

Laboratorinm Badania Wod

09-402 Plock ul.Kolegialna 20

Telifex: (24) 367-26-34
adlres e-mail: hid plock@psse.weaw.pl

www.plock.psse.weaw.pl

PCA

Pousei ConTRUM
AKNEDYTALS:

Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ1448/2020

* - . :
nr sprawozdanio zgodny = (I1D) kodem luboratoryinym prébki

Data
sporzgdzenia
sprawozdania:

8 paidziernik 2020
Egz. 17 é

Probka:

(1D) kod luboratoryjny: LSWA600/UZT448/202()

Data rejestracji: 2020-10-03

Qcena sranu:

Pobierajqey:

Zleceniodawcea:

Nazwa :

Adres:

brak uwag

zleceniodawcea

GMINA SEUPNQ

09-472 Slupno, ul. Miszewska 8 A

Opis probki we protokotu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania probki: — Cekanowo, ul. Plocka 24

Punkt peboru probki: Stacia Sprzedazy Paliv "ANIRAM" - kran przy bufecie
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Gulczewo

Data pobrania prébki: 2020-10-05

Data rozpoczecia badaii: 2020-10-03

Data zakoriczenia badan fizpkochemicznych: 2020-10-07

Data zakoniczeniu badari mikrobiologicznych: 2020-10-08

Odstepstwe od badai i badania brak
niezgodne ¢ wymaganiami

Zatgeznik do LSIU7 4-1-0 Wydare [N = . 23.03.2020 Lo wypelneniu informacje chronione




OL  PSSE  Plock

LSW" 7413

Sprawozdanie 7 badas nr' : LSW/600/UZ 1448/2020

Y nrsprawozdania zgadny = kodem Tahoratorynym prohks

Sprenvazddeine = hadur wody

Wyniki badait fizykochemicznych

Strona 2

2 , V=SS
Lp Nazwa oznaczenia™  Jednostha Nor. ’Z:gz;it:e:um Wynik * a’c’:gg;i_:zrfig*
‘ zawarto§é
I Barwa (4) mgd Pt PN-EN [SOQ 7887: 2002:4pl 742 (pH=7.7 -
2015-06 pomiar po filtrucji
probli)
2 Metnosé (4) NTU — PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,20 /
3”Stefem'e_jom5w wodoru (pH) (A) i PN-EN [S0 10323:20)2 7.3:0,) 6.5-9.5
¢ Przewodnosé w temp, 25 °C (1) uSiem PN-EN 27888: 1999 826413 2500
5 Zapacf; (N/A) - o LSC/PBH-0-0wyd. 1: 2001 akeeptowainy akeeplowalny
6. Smak (N/4) -- LSCPB24-0-0) n‘__}'d. L2011 akeeptowalny akeeptowalny
7 Amonowy Jon (A) mgrl PN-I1SO 7150-1: 2002 030,01 03
737 AZlCJJCIfI’I_V.('r-'I) mgl PN-82:C-N04376.08 H.05£0,77 50
9 Azotyy (4) mg:! PN-EN 26777: 1999 0,002 0.5
10 Mg i) gl PN-EN (SO 15386: 2005 4 50
11 Zelazo ogdine (4) gl PN-ISO 6332: 20014p]: 11749 200
2016-06
12 Fluorki (4) gl PN-78,C-04588.03 0.1540,02 1.5
13 Chiorki (4) mgrl PN-ISO 9297: 1994 45,544,6 230
7/4;‘_7';142_&;‘0'.03‘6' () 7 mg:{ PN-ISO 6059 1999 428426 60-301)
15 Utlenialnosé = KMnO4 (4) mg ! PN-IN SO 8467 2001 13201 3
s .Siarc-'zarzy (N/A) mg/i PN-79C-04566. 1} 69.31+6,24 250
17 Cyjanki (VA) ug/! PN-80-C-04603.0/ 5 50
18 Aluminium (N/A) uei! PN-EN 1SO 15586: 2005 <10 200
1'_9_ M;'ec.fz' l(A_) mg/l PN-EN [SO 15586: 2003 0.022+0.002 2.4
20 Oléw (N/A) ul PN-EN SO 15586 2005 . § 0
-?f- Kadm (N/4) Heg'l PN-EN (SO 15586: 2003 «f 5
22 Nikiel (N/A) el <Jp

Osoba autoryzujgea wyniki badar fizykochemicznych mgr inz. Hanna Szezesna H ‘ ﬁg C?xf’ UG

Zalgeznik do LSW 7. 4-1-0

PN-EN ISO 15586: 2005

Whelanie X z en.25.03.2020

Poipelnienii informacye chronione
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Sprawozdanie z badari nr " LSW/600/UZ1448/2020

ar sprawozdenia Zgodny: 2 kodent laboratorynym probi

Strona 3

Wyniki badari mikrobiologicznych

" ) Najwyzsza
T Norma/ procedura Wynik " it zﬁgf i
Lp badaweza ‘f aw~a;:o.§é o
I Ogéina liczba mikroorganizméw w 22 +:- PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto) -—-
2°C po 725w L inf (4), jtk
2 Liczha bakierii grupy coliw 100 ml (4). jtk  PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + O (nie wykryto) 0
Al 2007-04
3 Liczha bakterii £. coli w 100 ml (A Jtk PN-EN IS0 9308-1: 2014-12 + (0 (nie wykrytao) 0
; A 200 7-04
¥ Liczba Enterokokow kalowyeh w 100 mi (), PN-EN ISQ 7899-2; 2004 ) tnie wykryto) 0
ik
Osoba autoryzujqea wyniki badan mikrobiologicznyeh: mgr Tomasg Szpotanski SZ

* . . -
= (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang: (N/A) - oznaczenie wykony vt metoda nicakredytowang
sl | S
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzona (p= 95%, k=2) nieuwzgleiniajacy etapu poboru prabek.
ok / .
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawic jakosci wody |'lrzc7_n'c'|cmne_] do spozycia przez ludzi

UWAGH: Metodvke: PN-78 C-04588.03 oraz PN-82-C-04576.08 zastaly wycofune bez zasigpenia. jednakze stosowanie ich jest zgodne = regulaciami
pravenymiw zakresie badus jakosct wody do spotyeia

Wyniki badania vetnosze sy wilgeznie do bedener probke Spravwozdanie = bada nie moze by kopiosiane hez zgody laboratornun inacze), jak tlko w catoser
] ¢ N NN e f? ] 7 A ¢

Zatwierdzajgey: mgr Tomasz Szpotariski

K1zl
SEK(

Zulgezinik do LS 7 4-1-0) Whdurio 1X = ofn.25.03.2020 Po wypelnieniu informace chronione




