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Data
sporzgdzenia
Sprawozdame z badari nr : LSW/600/UZ1171/2019 sprawozdania:
nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem labaraioryjrym probki 18 lipiec 2019
Egz. A %

Probka:

(ID) kod laboratoryjny:

Data rejestracji: 2019-07-15

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: zleceniodawca
Zleceniodawca:

Nazwa : GMINA SELUPNO

Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

LSW/600/UZ1171/2019

Opis probki wg protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania probki:
Punkt poboru probki:

Pochodzenie probki
Data pobmma prdbkz

Data rozpoczecia badan:

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych:

Data zakoriczenia badan mikrobiologicznych:

Odstepstwa od badari i badania
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0

Mijakowo,
Stacja Uzdatniania Wody - woda surowa
wodocigg publicziy Mijakowo

2019-07-15

2019-07-15

2019-07-15
2019-07-18
brak
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OL PSSE  Flock  LSW/5-8-1-3  Sprawozdanie z badar wady Strona 2
........ T E LA I W
Sprawozdanie 7 badari nr : LSW/600/UZ1171/2019
*ar sprawosdania zgodny 2 kodem loboratoryinym prohki i ) )
Wyniki badan fizykochemicznych
I L - Norma/procedura L *E
D Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik
badawcza
1 Barwa (4) mg/l Pt PN-ENISO 7887: 2012/Apl: 2015-06 61 (pH=7,6 pomiar po
Siltracji probki)
2 Metnoié (4) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 52408
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) o PN-EN ISO 10523:20]2 7,2+0,1
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) pS’cm PN-EN 27888:1999 68248
3 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceplowalny
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd, I: 2011 arceptowalny
Osoba autoryzujqca wyniki badar [fizykochemicznych mgr Barbara Ujas ’]f.«
Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik ™
badawcza
1 Ogdina liczha mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN IS0 6222:2004 0 (nie wykryto)
w [ ml (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coliw 100 mi (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryio)

12+A41:2017-04

3 Liczha bakterii E. coliw 100 ml (4), jtk

PN-EN ISO 9308-1:2014-
124A41:2017-04

0 (nie wykryto)

Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski !/1

%
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* - (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredylowana; (N/A) - oznaczenie wykonywane méfodd niea redytowang
** - Wynik badania pedawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajac etdpu poboru probek.

Wyniki badunia adnoszq sig wylgcmmie do badaney probki Sprawozdanie 2 badr nic moze byl kopiowene bez

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0

cudy labgraiorium i zej, jak ke w calodci,
|

i
Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski
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