OL PSSE Plock

LSW/5-8-1-3

Sprawordanie z badar wody

POWIATOWA STACIA™
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Laboratorium Badania Wod

W PLOCKU

09-402 Plock wul.Kolegialna 20

Telffax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hid.plock@psse.waw.p!

www.plock.psse. waw.pl

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJL

Sprawozdanie z badan nr :

LSW/600/UZ31/2020

nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryinym probii

Data
sporzqdzenia
sprawozdania:

17 styczen 2020

| Egz. 4 /D

Probka:

(ID) kod laboratoryjny:  LSW/600/UZ31/2020 U‘*Zf%ﬁ;f niy 1 SEUPNIE

Data rejestracji: 2020-01-14 g ?/\ \ 00w

Ocena stanu: brak uwag Nr. L/w\&/b / ) 7
BodhisT

Pobierajgcy: zleceniodawca

Zleceniodawca:

Nazwa ; GMINA SEUPNO

Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis probki wg protokofu pobrania nr: - --

Miejsce/adres pobrania probki:

Punkt poboru probki:

Pochodzenie probki

Data pobrania probki:

Stupro, ul. Maszewska 8a

Urzgd Gminy - kran w lazience

wodocigg publicziy Stupno

2020-01-14

Data rozpoczeci

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych:

Data zakoriczenia badar mikrobiologicinych:

a badan:

Odstepstwa od badar i badania
niezgodne 7 wymaganiami

2020-01-14

2020-01-15
2020-01-17
brak

Zedgeznik do LSW/5.8-1-0

Wydanie VIIT z dn.25.03.2016

Po wypetnieniu informacje chronione




OL PSSE Plock  LSW/5-8-1-3  Sprawozdanie z badar wody

Strona 2
*
Sprawozdanie 7 badari nr : LSW/600/UZ31/2020
* nr sprawozdanta zgodny 2 kodem faboratoryinym probid
Wyniki badan fizykochemicznych
*x Najwyzsza
Lk Norma/procedura . -
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka badaweza Wynik dopusbcza{;?*a**
zagwartosc
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012/dp} -~ 4=] (pH=8,0 -
2015-06 pomiar po filtracji
probki}

2 Metnosé (4} NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,38+0,06 I

3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN IS0 10523:2012 7,6=0,1 6,5-9.5

4 Przewodno§éw temp. 25 °C (4)  pS/em PN-EN 27888:1999 490+8 2500

3 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-Qwyd. I: 2011 akceptowalny akeeptowalny -
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0wyd. I: 2011  akceptowalny akceptowalny

7 Mangan (4) ugfl PN-EN ISO 15586: 2005 <4 50

8 Zelazo ogélne (4) ug/l PN-ISC 6332: 2001/4p1: 192 200

2016-06
Osoba autoryzujgea wyniki badaf: fizykochemiczrych mgr inz. Hanna Szezesna ﬁé@&bf ik
Wyniki badant mikrobiologicznych
; Najwyzsza
Nazwa oznaczenia” Norma/ procedura Wynik " dopz{s‘ﬁ}zalna
Lp badawcza e
zawartosc
1 Ogdélna liczba mikroorganicméw w 22 +/- PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto) -
2°Cpo 72hw I ml (4), jik
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk~ PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + 0 (nie wykryvto) 0
Al:2017-04
3 Liczba bakterii E. coliw 100 mi (A), jtk PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + . 0 (nie wykryto) 0
Al: 2017-04
Osoba autoryzujgca wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski gﬁ \/&)
A T
(A) oznaczenie vvykonywane metodq akredytowana, (’N/A) - Oznaczenie wykon _‘ metodq nieakredytowang

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017t w sprawie Jako§c1 wody rzeznaczoneJ do spozycia przez ludzi
Wyniki badnia odnoszq sig wylgeznie do badeane] prébki.Sprawosdanie = bademi nie moze byé kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylo w caloder.

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Stpotariski

Zalgeznit do LSW/35.8-1-0 Wydanie VIll z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione



