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' POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ( )
W PEOCKU PCA

Laboratorium Badania Wéd

09-402 Plock ul Kolegialna 20

Potsxie CENTRUM
AXREOYTACJI

.

Tel/fax: (24) 367-26-34 BADANIA
e,
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl AB 630
www.plock psse.waw.pl
Data
* sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/1747/2017 sprawozdania:
*ar sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 17 listopad 2017
Iy 7>
Egz. A /7 (
Prébka:
(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/1747/2017
Data rejestracji: 2017-11-13
Ocena stanu: brak uwag
Pobierajgcy: HKN PSSE Plock
Zleceniodawea:
Nazgwa ! Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
Adres: 09-400 Plock, Kolegialna 20
Opis prébki wg protokolu pobrania nr: 716/410/23/181/794/2017
Miejsce/adres pobrania prébki:  Wirginia, 2
Punkt poboru prébki: Prywatny budynek konserwatora P. Janusz Jankowski - kran w lazience
Pochodzenie probki wodociqg publiczny Wirginia
Data pabrania prébki: 2017-11-13
Data rozpoczecia badani: 20i7-11-13

Data zakoriczenia badaii fizykochemicznyeh: 2017-11-17
Data zakoriczenia badari mikroblologicznych: 2017-11-16

Odstepstwa od badaii i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacfe chronione
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Sprawozdanie 7 badari nr : LSW/600/1747/2017
* " nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym prébki
Wyniki badari fizpkochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Jednostka Nonz(c:gj;fgjgura Wynik™"
1 Barwa (4) g/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 11 +1(pH = 7,8 pomiar po
Siltracji prébki)
2 Memosé W) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 082:0,13
7377S!¢z'er;1;?j0m5w wodoru (pH) (A) e PN-EN ISO -10523.'2012 7,6;2120,1 7
4 Przewodnosé w !c;mp. 25°C ) V,rilS/CH-l PN-EN 27888:1999 541+6
5 Zapach (N/A) o - LSC/PB24-0-0wyd. I: 2011 akeeptowalny
7677&;;0/{ (N/A) = LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny
7 Am.on_o;vy Jon (4) mg/l - PN-ISO 71 50-]”.‘ 2-002 <0,05 -
8 Azotany (4) R mg/l P:\’-Sé/Cj045 76.08 <0,20
9 Azotyny (4) mg/l PN-EN 25777: 1999 _ 0,0030+0, (5003 -
10 Mangan (JW.;!) ngll V PN-EN IS0 15586: 2005 - ! Ii-2
11 Zelazo o‘é;ﬂne (4) well PN-]SO 6332: 2001 63+5
12 Fluorki (4) mg/l P]\’-?S/C-04588.03 0,11+0,01
13 Chlorki (4) mgh PN-1S0 9297:1994 1-'9. 3+1,9
4 Twc;rdos';" (A) mg/l PN-ISO 6059: 199-9 : 281+17 7
15 Uﬂen;ﬂno&‘é z KMnO4 (4) n;g/] PN-EN ISO 8467: 2051. : 3,5+0,4
16 Siarczany (N/A) _ mg/l PN-79/C-04566.10 19,5&:1,8 -
17 C)y'ank; (N/A) ng/t - PN—80-C-04603.01; ) <5
18 Aluminium (N/A) 7 nell PN-EN ISO 15586: 2005 14 -
19 Mied? (N/A)r - _mg/n’ PN-EN ISO 15586: 2005 <0,010
20 Ofdw (N/A)ﬁ B ug/t PN-EN ISO -15586: 2005 7 <5 o
21 Kadm (N/A) 7 ng/l PN-EN ISO 15586: 2005 </
PN-EN ISO 13586: 2005 <10 )

22 Nikiel (N/A)

ngh

Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna s"’{ f 6[{ () S’SVL (A
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Spra wozdame z badtm nb : LSW/600/1747/2017

* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryinym probki S

Wyniki badan mikrobiologicznych

Lp Nazwa oznaczenia * Normd/ procedura Wynik "
badawcza
I Ogélna liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 13(7;23]
w I ml (4), jik
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto)
3 Liczba bakterii E. coliw 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (me wykry!o)
4 Liczba Enterokokéw kalowych w 100 mi (), jtk PN—EN ISO 7899-2: 2004 0 (nie wykryto)

Osoba autoryzijgea wyniki badait mikrebiologicznych: ngr Tomasz Szpotariski \ﬁ / \
( , S

- (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane met énLqﬁT/dylowanq

- Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzglgdniajaca etapu poboru prébek.

UWAGA: Metodyki: PN-78/C-04588.03 oraz PN-82/C-04576.08 zostaly wycofane bez zastgpienia, jednakze stosowanie ich jest zgodne z regulaciami
prawnymi w zakresie badan jakosci wody do spozycia

Wymiki badania odnoszq sig wylqeznie do badancj prébki Sprawozdanie z badai nie moze byé kopiowane bez zgody labaratorium inaczej, jak tylko w calosci.

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski
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