
    

                  Zestawienie nr 1 przyłączy kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji 

                                (dla rysunku nr 6)           Tabela nr 1 

 
 
Lp 

 
 
Przyłącze 
kanalizacji 
sanitarnej 
do posesji 

 
 
Włączenie 
do studni 
      nr 

 
 
     Rt1 

 
 
    Rd1 

 
 
Z1 
 
 
(m) 

 
 
    Rd2 

 
 
Z2 

 

 

(m) 

 
 
   Rt2 

 
 
Rd3 

 
 
  Z3 
 
 
(m) 

 
 
  L 
 
 
(m) 

 
 
Spa
dek 
 
(%) 

                           Kolizja  
 
 
       Uwagi 

          Wodociąg 
       zagł. ok. 1,7 m 
               p.t 
 
 

 Proj.      
kabel  
energ. 
zagł. ok. 
0,8 m p.t 

    Proj. 
gazociąg 
zagł. ok. 
1,0 m pt. 

Rzędna 
kanału w 
miejscu 
kolizji 
   K 

L1 
 
 
(m) 

      Ø 
wodociąg  
u 

        L2 
 
      ( m ) 

      L3 
 
      (m) 

1 299/43 S15 108,70 106,36 2,34 106,70 2,00 108,70 106,76 1,94 3,8 1,5 106,79 2,0 160PE  3,0 -  

2 299/37 S14 108,62 106,53 2,09 106,68 1,94 108,62 106,74 1,88 3,8 1,5 106,71 2,0 160PE 3,5 -  

3 299/42 S13 109,70 107,50 2,2 107,65 2,05 109,70 107,72 1,98 4,2 1,5 107,69 2,3 160PE 3,5 -  

4 299/41 S12 110,45 108,25 2,2 108,40 2,05 110,45 108,47 1,98 4,4 1,5 108,44 2,5 160PE - -  

5 299/40 S11 111,38 109,18 2,2 109,33 2,05 111,38 109,40 1,98 4,4 1,5 109,37 2,5 160PE - -  

6 299/39 S10 112,70 110,49 2,2 110,64 2,05 112,70 110,70 2,00 4,0 1,5 110,73 2,0 160PE - -  

7 299/38 S9 113,46 110,86 2,6 111,36 2,10 113,46 111,42 2,04 4,2 1,5 111,39 1,8 160PE - -  

8 99/35 S6 113,48 111,28 2,2 111,43 2,05 113,48 111,52 1,96 6 1,5 - - - - -  

9 299/34 S3 116,50 114,30 2,2 114,45 2,05 116,50 114,54 1,96 6 1,5 - - - - -  

10 299/32 S2 117,58 115,25 2,33 115,58 2,00 117,58 115,68 1,9 6,2 1,5 - - - - -  

11 300/34 S36 109,20 107,08 2,12 107,23 1,97 109,20 107,29 1,91 4,0 1,5 107,26 2,4 110PE - -  

12 301/13 S36 109,20 107,08 2,12 107,23 1,97 109,20 107,33 1,87 6,4 1,5 - - - - -  

13 300/31 S35 109,10 107,20 1,90 107,20 1,90 109,10 107,26 1,84 4,0 1,5 107,23 2,2 110PE - -  

14 301/12 S35 109,10 107,20 1,90 107,20 1,9 109,10 107,30 1,80 6,4 1,5 - - - - -  

15 301/11 S34 109,32 107,32 2,0 107,33 1,9 109,32 107,42 1,9 6,2 1,5 - - - - -  

16 301/10 S28 109,60 107,42 2,18 107,57 2,03 109,60 107,67 1,93 6,2 1,5 - - - - -  

17 300/27 S29 109,92 107,53 2,39 107,92 2,00 109,92 107,97 1,95 3,0 1,5 108,01 2,0 90PE - -  

18 300/29 S29 109,92 107,53 2,39 107,92 2,00 109,92 108,00 1,92 5,0 1,5 - - - - -  

19 300/28 S31 109,76 107,70 2,06 107,85 1,91 109,76 107,90 1,86 3,0 1,5 107,88 2,0 90PE - -  

20 300/30 S32 109,49 107,76 1,73 107,76 1,73 109,35 107,86 1,49 7,0 1,5 - - - - -  

21 300/25 S30 110,00 107,64 2,36 108,00 2,00 110,00 108,06 1,94 3,8 1,5 108,03 1,8 90PE - -  

22 300/23 S33 110,53 10833 2,2 108,53 2,0 110,60 108,61 1,99 5,0 1,5 - - - - -  

23 301/9 S27 110,34 108,14 2,2 108,29 2,05 110,34 108,39 1,95 6,8 1,5 - - -    

24 
 
 
 
 
 

300/21 S25 111,04 109,14 1,90 109,14 1,9 110,82 109,22 1,60 5,0 1,5 - - - - -  
 
 
 



     

    

    

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

              

 
 
Lp 

 
 
Przyłącze 
kanalizacji 
sanitarnej 
do posesji 

 
 
Włączenie 
do studni 
      nr 

 
 
     Rt1 

 
 
    Rd1 

 
 
Z1 
 
 
(m) 

 
 
    Rd2 

 
 
Z2 

 

 

(m) 

 
 
   Rt2 

 
 
Rd3 

 
 
  Z3 
 
 
(m) 

 
 
  L 
 
 
(m) 

 
 
Spa
dek 
 
(%) 

                                  Kolizja  
 
 
       Uwagi 

          Wodociąg 
       zagł. ok. 1,7 m 
               p.t 
 

 

 Proj.      
kabel  
energ. 
zagł. ok. 
0,8 m p.t 

    Proj. 
gazociąg 
zagł. ok. 
1,0 m pt. 

Rzędna 
kanału w 
miejscu 
kolizji 
   K 

L1 
 
 
(m) 

      Ø 
wodociąg  
u 

        L2 
 
      ( m ) 

        L3 

 
      ( m ) 

25 300/17 S25 111,04 109,14 1,9 109,14 1,9 110,90 109,22 1,68 5,5 1,5 - - - - -  

26 300/18 S25 111,04 109,14 1,9 109,14 1,9 111,04 109,19 1,85 3,2 1,5 109,17 1,8 90PE - -  

27 301/6 S22 113,39 110,81 2,58 111,29 2,1 113,39 111,38 2,0 6,2 1,5 - - - - -  

28 300/19 S22 113,39 110,81 2,58 111,29 2,1 113,39 111,35 2,04 4,0 1,5 111,31 1,8 90PE - -  

29 300/14 S18 113,54 111,32 2,22 111,64 1,9 113,60 111,70 1,9 4,0 1,5 - - - - -  

30 300/13 S17 113,50 111,45 2,05 111,60 1,9 113,50 111,66 1,84 4,0 1,5 - - - - -  

31 299/45 S38 108,50 106,40 2,1 106,40 2,1 108,50 106,46 2,04 4,0 1,5 106,43 1,8 160PE 3,2   

32 299/46 S39 108,44 106,20 2,24 106,34 2,1 108,44 106,39 2,05 3,5 1,5 106,37 2,0 160PE 3,0 -  

33 299/47 S40 107,66 105,46 2,2 105,56 2,1 107,66 105,61 2,05 3,5 1,5 105,59 2,0 160PE 2,5 2,2  

34 299/26 S41 107,20 105,00 2,2 105,10 2,1 107,20 105,15 2,05 3,5 1,5 105,13 1,8 160PE 2,0 2,5  



      Zestawienie nr 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji 

                          (dla rysunku nr 7)           Tabela nr 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lp 

 
 
Przyłącze 
kanalizacji 
sanitarnej 
do posesji 

 
 
Włączenie 
do studni 
      nr 

 
 
     Rt1 

 
 
    Rd1 

 
 
Z1 
 
 
(m) 

 
 
    Rd2 

 
 
Z2 

 

 

(m) 

 
 
   Rt2 

 
 
Rd3 

 
 
  Z3 
 
 
(m) 

 
 
  L 
 
 
(m) 

 
 
Spa
dek 
 
(%) 

                           Kolizja Uwagi 

           
          Wodociąg 
       zagł. ok. 1,7 m 
               p.t 
 
 

 
Włączenie 
przyłącza 
kanalizacji sanit.  
do studni kaskadą  

Rzędna 
kanału w 
miejscu 
kolizji 
    K 

L1 
 
 
(m) 

      Ø 
wodociąg  
u 

 
nad dnem  studni 
na rzędnej  Rd = 

 

1 301/7 S23 112,70 108,91 3,79 110,70 1,9 112,70 110,79 1,91 5,5 1,5 - - - 109,06  

2 300/22 S24 111,97 109,01 2,96 110,07 1,9 111,97 110,15 1,82 4,8 1,5 - - - 109,16  

3 301/5 S21 114,27 110,94 3,33 112,37 1,9 114,27 112,46 1,81 6,0 1,5 - - - 111,09  

4 301/4 S20 114,22 111,04 3,18 112,32 1,9 114,22 112,41 1,81 6,0 1,5 - - - 111,19  

5 300/15 S20 114,22 111,04 3,18 112,22 2,0 114,22 112,28 1,94 4,0 1,5 112,25 1,5 110PE 111,19  

6 301/8 S26 111,35 108,72 2,63 109,45 1,90 111,35 109,55 1,8 6,8 1,5 - - - - - 

7 300/24 S26 111,35 108,72 2,63 109,45 1,90 111,35 109,51 1,84 4,0 1,5 109,48 2,2 110PE - - 


