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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi m‘/-3 %2018

Zgodnie z § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
oraz na podstawie sprawozdania z badafi prébki wody pobranej w ramach kontroli
wewngetrznej jakosci wody przez Urzad Gminy Shupno w dniach 25.04.2018r. w punktach
poboruy; '

- kran w tazience Szkota Podstawowa Swiecieniec — Stacja Uzdatniania Wody Mijakowo
sprawozdanie z badan nr LSW/600/UZ539/2018 z dnia 25.04.2018r.

sprawozdanie z badan nr LSW/600/UZ538/2018, z dn. 25.04.2018r

Badania przeprowadzito Laboratorium Badania Wéd PSSE w Plocku (nr akredytacji AB 630)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
stwierdza:
przydatno$¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Mijakowo
do spozycia przez ludzi

W zakresie objetym badaniami woda spelnia wymagania dotyczace jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294) . y Lo\
Ocena niniejsza jest wazna do czasy , przeprowadzenia nastepnych badan z tego urzadzenia.
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