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Data
. sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/UZ1175/2019 sprawozdania:

* ar sprawozdania zgodny z (ID) kodent laboratoryjnyni probki

18 lipiec 2019

R A,

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1175/2019

Data rejestracji: 2019-07-15

Ocena stanu: brak wwag

Pobierajgcy: zleceniodawca
Zleceniodawca:

Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis probki we protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:
Punkt poboru probki:

Pochodzenie probki

Data pobrania probki:

Data rozpoczecia badari:

Data zakoriczenia badani fizykochemicznych:

Data zakoriczenia badan mikrobiologicznych:

Odstepstwa od badar i badania
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0

Bielino,

VOLUPNIE

£ 22 07. 2019 %

nodpis

Stacja Uzdatniania Wody - woda uzdatniona

wodocigg publiczny Bielino
2019-07-15

2019-07-15

2019-07-18
2019-07-18
brak

Wydanie VI z dn.25.03.2016

Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ1175/2019 '

¥ nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryinym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

) i Najwyzsza
Ip Nazwa oznaczenia’ Jednostka Nearas ProneieTe Wynik dopuszczalna
badawcza e
zawartosc
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 11£] (pH=77 e
2012/4pl: 2015-06 pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (4) © NIU  PN-ENISO7027-1: 2016 0,600, 10 I
3 Stezenie jonow wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO 10523:2012 7,30, 1 6,5-9,5
4 Przewodnos$é w temp. 257"C (A)  uSiem PN-EN 278881999 S44+7 2500
5 Zapach (N/4) = &= LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smalk (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akeeptowalny akceptowalny
7 Mangan (4) ugll PN-EN ISO 15586: 2003 <4 50
8 Zelazo ogdlne (4) ug/l PN-ISO 6332: 2001/4pl: 3343 200
2016-06

Osoba autoryzujqea wyniki badar fizykochemicznych mgr Barbara Ujas [ LL‘[L\z By
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mgr Tomasz pzporariski
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