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| Data
. | sporzqdzenia
Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ913/2015 | sprawozdania:
|

oy sprawozdania zgodny z (1D) kodem laboratoryinym probki

21 maj 2015

Bz ] /D

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: LSI/600/UZ913/2015

Data refestracji: 2015-05-20

Ocena stanu. brak uwag

Pobierajgcy: zleceniodawca
Zleceniodawea:
Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, Miszewska Sa

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/udres pobrania prébki:  Bieling,

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody - kran w SUIV

Pochodzenie prébki wodociqg publiczny Bielino

Data pobrania prébki: 2015-05-20

Data rozpoczecia badaii: 2015-05-20

Data zakonczenia badaii fizykochemicznych: 2015-05-21
Data zakoriczenia badari mikrobiologiczinych: 2015-05-21

Odstepstwa od badari | badania brak
niezgodne 7 wymaganiami
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*
Sprawozdanie 7 badarn nr : LSW/600/UZ913/2015

* ur sprawozdania zgodny z kodem laboratoryinym prébki

Wyniki badan fizpkochemicznych

* Norma/procedura . Nofpeydsea
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka P Wynik dopuszczalna
badaweza T
zawartosé
I Barwa (N/4) mgd Pt PN-ENISO 7887: 2012  8+2 (pH=8,0 -
pomtiar po filtracji
probii)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,91+0,15 1 N
3 Stezenie jondw wodoru (pH) = PN-EN ISO 10523:2012 7,6+0,1 6,5-9,5 N
(N/A)

4 Prewodnosé w temp. 25 °C (4)  uSlem PN-EN/27888:1999 53586 2500
3 Zapach (N/4) o LSC/PB24-0-0 wyd. 1: 201 ] akceptowalny - akce,u!_cm'alny B
6 Smak (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny 7
Ty g/l PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05 0,5 .
8 Mangan (N/4) ng/l PN-EN ISO 15586: 2005 21+2 50
9 Zelazo ogolne (4) ngll PN-ISO 6332: 2001 3243 om0
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Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznyeh mgr ing. Hanna Szezesna Hio irb'{ Sl
Wyniki badan mikrobiologicznych
& . . . . Najwyzsza
. Nazwa oznaczenia Norma/ pi ?cﬂedm 4 Iynik dopriszcz ailiz
P badawcza e
zawartosc
I Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jik PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykiyto) 0
2 Liczba bakterii E. coli v 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
Osoba autoryzujqea wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotaiiski LA

* . .
- (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywihe metodg nicakredytowana
%
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%|i wspolezynniku rozszerzenia k=2
2t

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody prz
(Dz.U. Nr 61 poz. 417) z péZniejszymi zmianami

naczonej do spozycia przez ludzi

Wyniki badmia odneszq sig wylgeznie do badanej probki
Sprawozdanie z badan nie moze byé kopiowane bez zgody laboratorium inaezej, jok tylko w calosci
Reklamacje mazna skladad w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badmi

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski
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