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POWIATOWA STACJA |
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA | )
W PLOCKU - |PCA
PoLsKIE CENTAUM
Laboratorium Badania Wéd SEEOIALE
09-402 Plock ul Kolegialna 20 %
Tel/fax: (24) 367-26-34 RanaNia
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl : AB 630
www.plock. psse.waw.pl
Data
. sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ288/2016 sprawozdania:
*nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probki 25 luty 2016
Egz. /[ / ?)

Probka:

(ID) kod luboratoryjny: LSW/600/UZ288/2016

Data rejestracji: 2016-02-24

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: zleceniodawea
Zleceniodawca:

Nazwa : GMINA SLUPNO

Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis prébki wg protokelu pebrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:  Bielino,

Punkt poboru prdébki: Budynek mieszkalny p. Janusz Jankowski - kran w kuchni
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Bielino

Data pobrania prébki: 2016-02-24

Data rozpoczecia badan: 2016-02-24

Data zakoiiczenia badari fizykochemicanych: 2016-02-24
Data zakoriczenia badai mikrobiologicznych: 2016-02-25

Odstepstwa od badari i§ badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VI z dn.24.01.2011 Po wypelnieniu informacje chronione
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Spmwozdame z badaii nr’ : LSW/600/UZ288/2016

*_nr sprawozdania zgodny 2 kodem laboratoryjnym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

. ) ) Najwyisza
Lp Nazwa oznaczenia”  Jednostka Nennmpragelry Wynik dopuszczalng

badawcza s

zawartosc
! Barwa (A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 14+2 (pH=77 -
pomiar po filtracji
probki)

2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,86+0,14 1
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO 10523:2012 7,3+0,1 6,5-9.5
4 Przewodno$é w temp. 25 °C (4)  nS/em PN-EN/27888:1999 5066 2500
5 Zapach (N/A) & LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akeeptowalny
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011  akceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,06+0,01 0,5

U . Ca s (
Osoba autoryzujqea wyniki badari fizykochemicznych mgr int. Hanna Szezesna H I ')L""g’ P

Wyniki badan mikrobiologicznych

y ; ’ N Najwyisza
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ™" dopais:i‘?zalna
Ip badaweza A
I Liczba bakterii grupy coliw 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryio) 0
2 Liczba bakterii E. coli w 100 mi (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wyriyto) 0

Osoba autoryzujqea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski

L

nieakredytowang
wspolezynniku rozszerzenia k=2
eznaczonej do spozycia przez ludzi

- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonyw,
" Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20151 w sprawie jakoéci wody |

Wyniki badania odnoszq sig wylgeznie do badanej probki
Spravozdanie z baderi nie mole byé kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotaiiski {
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mar Torasy SzpAanski
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Za?qcszs do LSW/S 8 I 0 Wydanie VIl z dn.24.01.2011 Po 1wy pelmenm in formac_}e chromo.ue _




