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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU

Laboratorium Badania Wad

09-402 Plock ul Kolegialna 20

Tel/fax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hkl plockidpsse waw.pl

winw. plock.psse.waw.pl

PCA

POLSKIE CENTAUM
AkREDYTACY

Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ1691/2016

nr sprawozdania zgodny z (1D) kodem laboratoryjnym prébki

Data
sporzqdzenia

- sprawozdania:

27 wrzesient 2016

A

Egz. /i / D

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSI/600/UZ1691/2016
Data rejestracji: 2016-09-26

Oceta staii: brak uwag
Pobierajgcy: zleceniodawcea

Zleceniodawea:

Nazwa ; GMINA SLUPNQ

Adres: 09-472 Stupno, Miszewska Sa

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki: — Bielino,

Punkt poboru probki: Budynek mieszkalny p. Janusz Jankowski - kran w kucini

Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Bielino

Data pobrania prébki: 2016-09-26

Data rozpoczecia badaii: 2016-09-26
Data zakoniczenia badaii fizpkochemicznyeh: 2016-09-26
Data zakoriczenia badaii mikrobiologicznych:  2016-09-27

Qdstepstwa od badait | badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/3.8-1-0) Wydame VI z dn. 25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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*
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ1691/2016

* i sprawozdania zgodiy 2 kodeni lahoratoryjnyi pribki

Wyniki badan fizykochemicznych

Najwyzsza
; Norma/procedur L Napy;
Lp Nazwa oznaczenia’  Jednostka frormaprocedura Wynik dopuszczalng
badaweza k T
zawartosc
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 11+ (pH=8,0 -
pomiar po filtracji
probki)

2 Metnosé (A) NTU PN-EN SO 7027: 2003 0,80=0.13 /

3 Stezenie jonow wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO 10523:2012 7.6£0,1 6.5-9,5

4 Przewodnosé w temp. 25 °C (d) uSlem PN-EN/27888:1999 53016 2500

3 Zapach (N/A) = LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smak (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd.1: 201] akeeptowalny akeeptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 <005 0.5

Osoba autoryzujaca wyniki badan fizvkochenticznyveh mgr ing. Hanna Szegesna f'/.f SZCfFS‘“ !

Wyniki badari mikrobiologicznych

" LT T—— i Najwyzsza
Nazwa oznaczenia OB (erasa Wynik dopuszezalna
Lp hadaweza [;1_ "’ P
zawartos
I Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
2 Liczba bakterii E. coliw 100 ml (A), jik PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie w ";740) 0

Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznyeh: mgr Tomasz Sngn”iski 57

Whmke hadania odnoszg sig wylgeznie do badane) probi Sprawozdante 2 hadan nie moze hyé kopiowane bez zgody leboratbirnm inaczey, jak tiko w caloscr.

Zatwierdzajgey: mgr Tomasz Szpotariski

mgr Tomasz{Szpo u\J'L hi
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