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Data
. sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/457/2017 sprawozdania:
* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 9 kwiecient 2017
o oy
Egz. J / 2

Probka:

(ID) kod laboratoryjuy: LSW/600/457/2017

Data rejestracji: 2017-04-06

Ocena stani: brak uwwag

Pobierajgcy: HKN PSSE Plock
Zleceniodawca:
Nazwa : Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
Adres: 09-400 Plock, Kolegialna 20

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: HKN-716/410/23/45/230/17

Miejscesadres pobrania prébki:  Bielino,
Punkt poboru prébki:

Pochodzenie prébki wodociqg publiczny Bielino

Data pobrania probki: 2017-04-06

Data rozpoczecia badari: 2017-04-06

Data zakonczenia badaii fizykochemiczuych: 2017-04-06
Data zakorviczenia badani mikrobiologicziych:  2017-04-09

Odstepstwa od badaii | badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VI z dn. 257. 03.2016

Budynek mieszkalny p. Wojciech Kepczyriski - kran w lazience

Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/457/2017
nr sprawozdania zgodny z kodem .’nbomrorﬂn} m probki N
Wyniki badaii fizykochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Norndprocidura Wynik“
badaweza
1 Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 11=1 (pH=7,7 pomiar po
filtracji prébki)

2 Igtnosc (N/A) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,74+0,12
3 Stezenie jonow wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO 10523:2012 7,3+0,1

4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) puSlem PN-EN 27888:1999 5106

3 Zapach (N/4) e LSC/PB24-0-0wyd. I: 2011 akceptowalny
6 Smak (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 201 1 akceptowalny
7 Amonowy jon (A) mgll PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05

8 Twardosé (4) mg/l PN-ISO 6059: 1999 287417

9 Utlenialnoié z KMnO4 (4) mg/l PN-EN ISO 8467: 2001 2,0£0,2

Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna Hr Szagsit
Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik "
badaweza
I Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 0 (nie wykiryto)
w I ml (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykrpto)
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jik PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto)

Osoba autoryzujqea wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Sgpotariski ‘/

,/L k JL (PN

= (A) - oznaczenie wykonywane metodq akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodg neal.rndytoquq
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p=95%, k=2) nieuwzgledniajaca etaph poboru prébek.

Wyniki badania odnoszq sig wylqcaie do badanej probki Sprawozdanie z badah nie moze b ¥¢ kopiewane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci.

Zatwierdzajqcy: mgr Tomasz Szpotariski
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