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W PLOCKU PCA

Pousxie Centaum
Laboratorium Badania Wéd AKHEBTTAC)

09-402 Plock ul.Kolegialna 20 %
Tel/fax: (24) 367-26-34 BADANIA
adres e-mail: hkl. plock@psse.waw.pl AB 630
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[ | Data
2 sporzqdzenia
Sprawozdanie z badav nr :  LSW/600/UZ1092/2016 Sprawozdania:
" nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 22 czerwiec 2016
y Ege. A 7 ?)

Probka:

(1D) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1092/2016

Data rejestracji: 2016-06-20
Ocena stanu: brak wwag
Pobierajgcy: zleceniodawea

Zleceniodawea:

Nazwa : GMINA SEUPNO

Adres: 09-472 Slupro, Miszewska 8a

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: ---

Miejsce/adres pobrania prébki: G ulczewo,

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody - woda surowa
Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Gulezewo

Data pobrania prébki: 2016-06-20

Data rozpociecia badai; 2016-06-20

Data zakoriczenia badar Sizykochemicznych: 2016-06-22
Data zakoviczenia badar mikrobiologicznych: 2016-06-21

Odstgpstwa od badari i badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypelnieni informacje chronione
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ1092/2016

nr sprawozdania zgodny = kedem laboratoryinym prébki

Wyniki badan fizykochemicznych

Lp Nazwa oznaczenia * Jednostka e Wynik™
badawcza
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 1742 (pH=7,6 pomiar po
fi!rac,u pr obk:)
ER Memosc () NTU PN EN ISO 7027: 2003 - 495¢5_79
3 S.'gezemejonow wodo: U (pH) (A) = PN-EN ISO 1'0523 20/2 7,2:&0.!
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) uSlcm PN EN/27888 / 999 797410
3 Zapach (N/A) - LSC/PBZ4-0-0 wyd.l: 2011 mlceplowa!ny
6 Smak (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd I 20] ! akceptowalny
7 Amonowyjon (A) mg/! PN ISO 7/50 I: 2002 0,06+0,01
8 Mangan (N/A) ;lg/n' PN FN ISO / 5586 2005 93i7
9 Zelazo ogdlne (4) Jfg/[ PN ."SO 6332 2001 836d:67
Osoba autoryzijgea wyniki badan Sizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna H ;5’10{)‘&%—’ F
\
Wyniki badaii mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik "
badawcza
/ Lmzba bakterii grupy coh W ]00 mil (A) Jtk PN-EN ISO 9308-;':2014 0 (me wyk;yto)
2 Liczha oakreru E coh W ,’00 m! (A) Jtk PN- EN I1SO 9308-." 2014 0 (me wykfyto)

Osoba autoryzujgea wyniki badav mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski <¢7/

V(owanq

- (A) - oznaczenie wykonywane melodg akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane metoda lhieakre
- Wynik badania podawany jest z niepewnodcig rozszerzong (p= 95%, k= =2) nicuwzgledniajacg etapl poboru probek.

Wyniki badeama odnoszq sig wylgeznie do badanej probki Sprawozdanie z badari nie moze byé kopiowane bez zgody laboralorium inaczej, jak tylko w calosci.

Zatwierdzajqcy: mgr Tomasz Szpotariski
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