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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ( ‘
W PLOCKU PCA
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Laboratorium Badania Wod s
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Telffax: (24) 367-26-34 I SARANIA
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl AB 630
www.plock psse.waw.pl
Data
" sporzqdzenia
Sprawozdanie z badasi nr : LSW/600/UZ1094/2017 sprawozdania:
“nr sprawozdania zgodny z (1D) kodem laboratoryjnym probki 4 sierpieri 2017
Egz. /(( / :2)

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1094/2017

Data rejestracji: 2017-07-31

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: zleceniodawea
Zleceniodawea:

Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis prabki wg protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:  Cekanowo, ul. Plocka

Punkt poboru prébki: Stacja Paliw "Aniram" - kran na Sali sprzedazy
Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Gulczewo

Data pobrania prébki: 2017-07-31

Data rozpoczecia badari: 2017-07-31

Data zakoriczenia badani fizykochemicznych: 2017-08-04
Data zakoriczenia badaii mikrobiologicznych: 2017-08-03

Odstepstwa od badait i badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgcznik do LSIW/5.8-1-0
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Sprawozdanie 7 badari nv : LSW/600/UZ1 094/2017
*_nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym probki e e s
Wyniki badan fizykochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Norfzgg);ig::m'a Wynik b a‘i;\;{:gjzzzf{;g* ’
zawartosc
I Barwa (A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 <3(pH=7,7 -
pomiar po filtracji
prébki)
2 Metnosé (N/A) NTU  PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,4840,08 ]
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) PN-EN ISO 10523:2012 7,340,1 6,5-9,5
4 Przewodno$é w temp. 25 °C ()  pSlem PN-EN 27888:1999 83610 2500
3 Zapach (N/A) o LSC/PB24-0-0wyd. I 2011 akeeptowalny akceptowalny o
6 Smak (N/A) LSC/PBZ:X_-O—O wyd. I: 2011 akceptowalny akceptowalny
7 Amaonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05 70,5
8 Azotany (4) mg/l PN-82/C-04576.08 10,96+0,77 50
9 Azotyny (4) mg/l PN-EN 26777 1999 0,0040£0,0004 05
10 Mangan (N/A) ng/! PN-EN ISO 15586: 2005 <4 50
11 Zelazo ogdine (4) ne/l PN-ISO 6332: 2001 4444 200
12 Fluorid 4) mgll | PN-78/C-04588.03 0,1650,02 L5
13 Chlorki (4) mg/l PN-ISO 9297:1994 19,1+1,9 250
14 Twardoté (4) - -~ PN-ISO 6059: 1999 126126 60-500
15 Utlenialnosé z KMnO4 (4) g/l PN-EN ISO 8467: 2001 0.6+0,1 5
16 Siarczany (N/A) nig/l PN-79/C-04566.10 78,2+7,0 250
17 Cyjanki (V/A) e PN-80-C-04603.01 <5 50
18 Aluminium (N/A) mﬁf?” PN-EN ISO 15586: 2005 <l 200
19 Mieds (N/A) mg/l PN-EN ISO 15586: 2005 0,02140,002 2,0
20 Oléw (N/A) ugll PN-EN ISO 15586: 2005 <5 10
21 Kadm (N/4) ugh PN-EN ISO 15586: 2005‘ <] 5
22 Nikiel (N/4) ng/l PN-EN ISO 1558:5: 2005 <10 20

Osoba autoryzujgea wyniki badari fizykochemicznych mgr ing, Hanna Szezesna J'/ ,6 ZCCSUE
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Sprawozdanie z badari nr ": LSW/600/UZ1094/2017

nr sprawozdania zgodny z kodem f{rbam.far}jn ym probki

Wyniki badari mikrobiologicznych

) i ) Najwyisza
Nazwa oznaczenia’ Norma/ procedura Wynik ™ dopuszezalna
tp koo zawartosé
! Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 +/- PN-EN ISO 6222:2004 0 (nie wykryto) ---
2°C po 72hw 1 ml (4), jtk

2 Liezba bakterii grupy coliw 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0

3 Lfczba bakterii E. coli w 1' 00 ml (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0

4 Liczba Emea okokow kaltowych w 100 ml (4), PN-EN ISO 7899-2: 2004 {0 (nie wykryto) 0

jtk

Osoba autoryzujgea wyniki badari mikrobiologicznych: mgr Marta Rybicka ,_’Z f((

- (A) - oznaczenie wykonywane metody akredytowang; (N/A) -

oznaczenie wykonywane metoda nicakredytowang

N Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajaca etapu poboru probek.
= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

UWAGA: Metodyki: PN-78/C-04588.03 oraz PN-82/C-04576.08 zostaly wycafane bez zastgpienia, jednakze stosowanie ich jest zgodne z regulaciami praswnymii
w zakresie badan jakosci wody do spoiycia

Wyniki badania odnoszq sig wylqeznie do badanej prébki Sprawozdanie z badan nie moze byé kopiowane bez 2gody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci.

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0
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