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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU

Laboratorium Badania Woéd

09-402 Plock ul Kolegialna 20
Tel/fax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl
www.plock psse.waw.pl

PCA

PoLskie CENTRUM
AXREDYTACSI

BADANIA

Sprawozdanie 7 badar nr : LSW/600/1682/2015

or sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki

Data
sporzqdzenia
sprawozdania:

10 wrzesien 2015

Egz. Y /D

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/1682/2015

Data rejestracji: 2015-09-09

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: HKN PSSE Plock
Zleceniodawcea:
Nazwa : Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
Adres: 09-400 Plock, Kolegialna 20

Opis probki wg protokolu pobrania nr: HKN/625/410/23/178/792/15

Miejsce/udres pobrania prébki: Swigcieniec, 10a

Punkt poboru probki: Szkola Podstawowa - kran w lazience
Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Mijakowo

Data pobrania prébki: 2015-09-09

Data rozpoczecia badan: 2015-09-09

Data zakosiczenia badasi fizykochemicznych: 2015-09-09
Data zakoriczenia badaii mikrobiologicznych:  2015-09-10

Odstepstwa od badai i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

2015 -09- 11
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/1 682/2015
nr sprawozdania zgodiy z kodem laboratoryjnym probki
Wyniki badast Sizykochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Jednostka Nong(flz‘/;t;;zg::wa Wynik“
I Barwa (N/4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 3£l (pH=7,9 pomiar po
Siltracji prébki)
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Osoba autoryzujgea wyniki badan Jizykochemicznych mgr int. Hanna Szezesna fd Sec e |
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Wyniki badaii mikrobiologiczn yeh
Lp Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ™
badawecza
I Liczba Clostridium perfringens (tgcznie ze sporami) w Metodyka PZH wg dyr. 98/83/\VE 0 (nie wykryto)
100 mi (N/A), jtk (podioze mCP)

2 Liczha bakeri grpycoliow 100l )tk PG 150 9305 L o0y  Ofwewiitg

3 Liczba bakterii E. coli w 100 mi (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) {
Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski S?/

* - (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A)- oznaczenie wykonywane metoda|niéa r@gﬁﬁﬁ
** - Wynik badania podawany jest z niepewnoscia fozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspélezinniku rozszerzenia k=2
Wyniks badania odnoszq sig wylgeznie do badanej probki Sprawozdanie = badai nie mose by kapiowane bez zgady laborggorium inaczej, jak iylko v calosei

Zatwierdzajqcy: mgr Tomasz Szpotaiiski
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