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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU

Laboratorium Badania Wod

)

PCA

PoLskie CENTRUM
ANREDYTACJI

09-402 Plock ul. Kolegialna 20 %
Tel/fax: (24) 367-26-34 BADAHIA
\—
adres e-mail: hkl plock@psse.waw.pl AB 630
www.plock psse.waw.pl
Data
1 sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/UZ972/2017 sprawozdania:
" nr sprawozdania zgodny z (1D) kedem laboratoryjnym probki | 6 lipiec 2017
|
| Egz. A / @,

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ972/2017

Data rejestracji: 2017-07-04

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: zleceniodawca
Zleceniodmwea:
Nazgwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Slupno, Miszewska 8a

Opis prébki wg pretokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:  Mijakowo,

Punkt poboru probki: Stacja Uzdatniania Wody - woda surowa
Pochodzenie prébki wodociqg publiczny Mijakowo

Data pobrania probki: 2017-07-04

Data rozpoczecia badaii: 2017-07-04

Data zakoriczenia badaii fizykochemiczuych: 2017-07-06
Data zakoiiczenia badaii mikrobiologicznych:  2017-07-05

Odstepstwa od badarn i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgcznik do L.SW/3.8-1-0 Wadanie VI z dn.25.03.2016 Po wypelnienin informacfe chronione
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Sprawozdanie 7 badaii nr : LSW/600/UZ972/2017

nr spravwozdania zgodny z kodem .fuhummnjnml probki

Wyniki badaii fizykochemicznych

Lp Nazwa oznaczenia * Jednostka SRR ey Wynik ™
badawcza
1 Barwa (4) mgil Pt PN-EN ISO 7887: 2012 5 £l(pH = 8,0 pomiar po
Siltracji prébki)
2 Memosé (N/A) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 47408
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) 2 PN-EN ISO 10523:2012 7.6 0,1
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (d) uSfem PN- EN 27888: 1999 666 +8
5 Zapach (N/A) - LSC/!’BQJ () 0 wvd 1: 2011 nieakceptowalny
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 nieakceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/d PN-ISO 7150-1: 2002 0 32 %0, 03
8 Mangan (N/A) ug/t !’N-EN I.SO / 5566 2005 .f 4911'5
9 Zelazo ogdine (4) ughl PN ISO 6332 200] 2026 :I:I 62
Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr Barbara Ujas |1, L[ :Ji -
‘.
Wyniki badar mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia = Normd/ procedura Wynik ™
badawcza
1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk PN-EN IS0 9308-1:2014 0 (nie wykrvto)
2 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN [SO 9308-1:2014 ’,.-"/ g ‘." 0 (nie wykryto)
/ ." '

f

Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski \ \l \ J /

- (A) - oznaczenie wykonywane metodq akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane memda nnakredytowana
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p=95%, k=2) nieuwzgledniajacq f:t'\[“l poboru probek.
[

Wyniki hadania ocdnoszq sig wylgeznie do badanej probki Spravozdanie z badan nie nioze by¢ koprowane bez zgody Iahan‘h;urium inacze), jak tylko w calosci,
Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski
RIEROWNIK
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