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Sprawozdanie z badan nr: LSW/600/UZ911/2015

nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki

Data

| .
sporzqdzenia
sprawozdania:

| 21 maj 2015

A

Egz. /I

s

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ911/2015

Data rejestracji: 2015-05-20

Ocena stanu: brak wwag

Pobierajgey: zleceniodawca
Zleceniodawea:
Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, Miszewska Sa

Opis probki wg protokofu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania probki: — Stupno,

Punkt peboru probki: Stacja Uzdatniania Wody - kran w SUIV
Pochodzenie prébki waodocigg publiczny Stupno

Data pobrania prébki: 2015-05-20

Data rozpoczecia badaii: 2015-05-20

Data zakoiiczenia badaii fizykochemicznych: 2015-05-21
Data zakoriczenia badwi mikrobiologicgnych: 2015-05-21

Odstepstwa od badait i badania brak
niezgodne 7 wymaganiani

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VI z dn.24.01.2011 Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie 7 badari nr’ : LSW/600/UZ911/2015

* i spravwozdania zgodny = kodem laboratoryynym probki

Wyniki badai fizykochemicznych

. ! : - Najwyzsza

Lp Nazwa oznaczenia”  Jednostka Norme groceddnn Wynik dopuszczalng
badaweza , A
zawartosc
b Barwa (N/A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 4+] (pH=7.8 -
pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (A) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,3240,05 R
3 Stezenie jondw wodoru (pH) o= PN-EN [SO 10523:2012 7,4%0,1 6,5-9,5 )
(N/A)

4 Przewodnosé w temp. 25 °C () uSlem PN-EN/27888:1999 4856 - 2s00
5 Zapach (N/A) e LSC/PB24-0-0vyd I: 2011 akeeptowalny 7&.‘(0@@(1!"))
6 Smak (N/d) i LSC/PB24-0-0wyd.1: 2011 akceptowalny ; akce_plowar."ny
7 Amonowy jon (A) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05 7 o (),577 -
& Mangan (N/A) ug/l PN-EN ISO 15386: 2005 <4 S0
9 Zelazo ogélne [4) 1/l PN-ISO 6332: 2001 7316 00 0

Osoba autoryzujqea wyniki badan fizykochemicznych mgr ing, Hanna Szezesna H. 6’1/0*{ flue

Wyniki badari mikrobiologicznych

. ) . . Najwyisza
Nazwa oznaczenia® Norma/ procedura Wynik dopuszczalna
Lp badaweza . o i ™
zawartos
I Liczba bakterii grupy coliw 100 ml (4), jtk PN-EN [SO 9308-1:2014 0 (nie wykito) 0
2 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykiyto) ]

Osoba autoryzujgea wyniki badait mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotaiiski

* . /b -
- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywiine metodg nieakredytowang
k%
- Wynik badania podawany jest z niepewnoseig rozszerzang przy poziomie ufnosci 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
*¥4
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody prze naczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. Nr 61 poz. 417) z péZniejszymi zmianami

Waniki badania odnaszq sig wylgeznie do badenef probki
Spravwozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboraterium inaczej, jak tylko w calosci
Reklamacie mozna skladac w terminie 14 dni od daty otrzymanta sprawozdania z badah

Zatwierdzajgey: mgr Tomasz Sypotariski
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