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Data
. sporzgdzenia
Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ1563/2015 sprawozdania:
*ar sprawozdanta zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 26 sierpieni 2015

Egz. A -/ 5

Prdbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1563/2015

Data rejestracji: 2015-08-25
Ocena stanu: brak uwag
Pobierajgcy: zleceniodawea

Zleceniodawea:

Nazwa : GMINA SLUPNO

Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis prébki wg protokolu pebrania nr: - --

Miejsce/adres pobrania prébki:  Slupno, ul. Miszewska 8a

Punkt poboru prébki: Urzqd Gminy - kran w lazience
Pochodzenie prébki wodociqg publiczny Stupno
Data pobrania prébki: 2015-08-25

Data rozpoczgeia badari: 2015-08-25

Data zakoriczenia badaii fizpkochemicznych: 2015-08-25
Data zakoiiczenia badari mikrobiologicznych: 2015-08-26

Odstepstwa od badaii | badanin brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.24.01.201 1 Po wypelnieniu informacje chronione
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Spmwozdame 2 badasi nr’ : LS W/GOO/UZ 1 563/201 5

* nrsprawozdania zgodny z kodem laboratoryjmym prébki

Wyniki badari fizpkochemicznych

. . i P Najwyisza
Lp Nazwa oznaczenia”  Jednostha Norma/procedura Wynik dopuszezalna
badawcza L HAE
zawarto$é
I Barwa (N/A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 5+1 (pH=79 -
poniiar po filtracji
probki)

2 Metnosé (4) NTU PN-ENISO 7027:2003 0401006 1

3 Stzenie jondw wodoru (pH) PN-EN ISO 10523-2012 7,50,1 6595
(N/4)

4 Przewodnosé w temp. 25°C(4)  pSiom  PN-EN 7888'199977_7@i6 - 2500
3 Zapach (N/4) EZ LSC/PBZ4 0-0w) 'd I: 201)‘ akcep!owahay o aT{cep_!owalgi
6 Smak (N/d) ~  LSC/PB24-0-0+ wyd] 2011 | dkeeptowalny  akeeptowalny
7 Amonowy jon (4) g/l PN-ISO 7150-1: 2002 <005 o5

Osoba autoryzujgea wyniki badan JSizykochemicznyeh mgr in3. Hanna Szczgsna l{ { SLES G

Wyniki badar mikrobiologicznych

) . ) Najwyzsza
Nazwa oznaczenia” Norma/ procedura Wynik ™ dopzzri"zczahm
tp badawosa zawartosé
1 Liezba bakterii grupy coli w 100 mi (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (m‘e wykry!o) 0
2 Liczba bakterii E. coli w 100 m| (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 ﬁwe wyk.vym) 0

Osoba autoryzujqea wyniki badan mikr obiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski g@ ) @ R

ane metodg nieakredytowang

i wspdlezynniku rozszerzenia k=2
znaczonej do spozycia przez ludzi

= (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykon
2 Wynik badania podawany Jest z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody pr
(Dz.U. Nr 61 poz. 417) z pbZniejszymi zmianami

Wyniki badania odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki
Sprawezdanie z badar nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci
Reklamacje mozna skladaé w terminie 14 dni od daty olrizymania sprawozdania z badar

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotaiiski
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