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Data
. sporzqdzenia
Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/261/2016 sprawozdania:
*r sprawozdania zgodny z (D) kodem laboratoryjnym prébki 25 luty 2016
Ege. 2 /D

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/261/2016

Data refestracji: 2016-02-22

Ocena stant: brak uwag

Pobierajgey: HKN PSSE Plock
Zleceniodawcea:
Nazwa : Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
Adres: 09-400 Plock, Kolegialna 20

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: HEKN/750/410/23/25/90/16

Miejsce/adres pobrania prébki:  Slupno, ul. Miszewska 8a

Punkt poboru probki: Urzgd Gminy - kran w lazience
Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Stupno
Data pobrania prébki: 2016-02-22

Data rozpoczecia badaii: 2016-02-22

Data zakoriczenia badaii fizykochemicznych: 2016-02-22
Data zakoriczenia badaii mikrobiologicznyeh:  2016-02-25

Odstepstwa od badaii | badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.24.01.2011 Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdame z badari nr : LS W/600/261/201 6
_nr sprawozdeania zgodny z kodem laboratoryjnym probki a
Wyniki badari ﬁzykochemiczn yel
Lp Nazwa oznaczenia * Jednostka Normpracedina Wynik"*
badaweza
! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 4x1 (pH=7,7 pomiar po
Siltracji prébki)

2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,5320,08 B
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) PN-EN ISO 10523:2012 7,3+0,1

4 Przewodno$é w temp. 25 °C (A) uS/em PN-EN/27888:1999 46146

3 Zapach (N/A) = LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akeeptowalny

6 Smak (N/A) = LSC/PB24-0-0 wyd I: 2011 akceptowalny

7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05

e o
Osoba autoryzujgea wyniki badari fizykochemicznych mgr ing Hanna Szezesna ({‘ oy e
Wyniki badari mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Normd/ procedura Wynik**
badawcza
I Ogélna liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto)
w 1 ml (4), jik
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto)
3 Liczba baktexii E. coli w 100 mi (4), jtk FPN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto)

Osoba autoryzujqea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski

Wy

- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A)- oznaczenie wykonywane metod nieakre

95,

- Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2

niki badania ednoszq sig wylgeznie do badanej probki Sprawozdante z badaii nie moze byé kopiowane bez zgody laborgtorium inaczej, jak tylko w calosci

Za!qczmk da LSW/.S 8 1 0

Wydanie VIl z dn.24.01.2011

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Spotariski

Po wypelnieniu informacje chronione




