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Data
" sporzgdzenia
Sprawozdanie z badas nr : LSW/600/UZ286/2016 sprawozdania:
*nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 25 luty 2016
Egz. [ / 7
Prébka:
(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ286/2016
Data rejestracji: 2016-02-24
Ocena stanu: brak wwag
Pobierajqcy: zleceniodawca
Zleceniodawea:
Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Slupno, Miszewska 8a

Opis probki we protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania probki:
Punkt poboru prébki:

Pochodzenie prébki
2016-02-24

Data pobrania prébki:

Data rozpoczecia badan:

Data zakoticzenia badani fizykochemicznych:
Data zakoriczenia badant mikrobiologicznycit:

Odstepstwa od badait | badania
niezgodne z wymaganiami

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VI z dn.24.01.2011

Stupno, ul. Miszewska 8a

Urzgd Gminy - kran w lazience

wodocigg publiczny Stupno

2016-02-24

2016-02-24
2016-02-25
brak

Po wypelnieniu informacfe chronione




OL PSSE Plock  LSW/5-8-1-3  Sprawozdanie z badasi wody ~ Stroma 2 _
Sprawozdame z badari nr : LSW/600/UZ286/2016

* nr sprawozdania zgodny z kedem laboratoryinym prébki

Wyniki badan fizykochemicznych

L Norma/procedura * Najuytisen
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik dopuszczalng
badawcza e
zawartosc
! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 6+l (pH=7,6 -
pomiar po filtracji
prébki)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,96+0,15 1
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO 10523:2012 7,240,1 6,5-9,5
4 Przewodno$é w temp. 25 °C (4)  nS/em PN-EN/27888:1999 458+5 2500
5 Zapach (N/A) o LSC/PB24-0-0wyd.I: 2011  akeeptowalny akeeptowalny
6 Smak ﬂV/A) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,06:0,01 05
Caroa
Osoba autoryzujgea wyniki badar fizykochemicznych mgr in, Hanna Szczesna {s 07 S e~
Wyniki badart mikrobiologicznych
. ) . Najwyisza
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ” dopuszczaina
Lp badaweza Teer
zawartosc
1 Liczba bakterii grupy coli w 100 mi (A) Jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
2 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A), J!A PN-EN IS0 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
¥4

Osoba autoryzujqea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotaiiski

- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywdné metody nieakredytowang
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%i wspolczynniku rozszerzenia k=2

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015t w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wyniki badenia odnoszq sig wylgcznie do badanef probki
Sprawozdanic z badan nie moze byé kepiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w caloici

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotaiiski
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