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POWIATOWA STACJA

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ——
W PEOCKU PCA

AXREOYTAC

Laboratorium Badania Wod

09-402 Plock ul. Kolegialna 20

Tel/fax: (24) 367-26-34

adres e-mail: hkl.plocki@psse. waw.pl

wiww.plock psse. waw.pl

B . a ‘ . Data
" sporzqdzenia
Spl‘[lwozdanie Z badarn nr & LSW/600/UZ1682/2016 sprawozdania:
*nr sprawozdania zgodny z (1D) kodem laboratoryjnym prébki 29 wrzesien 2016
Eg..'.'. / / j
Probka:
(1D) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1682/2016
Data rejestracji: 2016-09-26
Ocena stanu: brak wwag
Pobierajgcy: zleceniodawea

Zleceniodawea:

Nazwa : GMINA SLUPNO

Adres: 09-472 Slupno, Miszewska Sa

Opis probki wg protokelu pebrania nr: - - -

Miejsce/udres pobrania prébki: — Slupno,

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody - woda uzdatniona
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Stupno

Data pobrania prébki: 2016-09-26

Data rozpoczecia badai: 2016-09-26

Data zakoriczenia badaii fizpkochemicznych: 2016-09-29
Data zakoriczenia badait mikrobiologicznyeh:  2016-09-27

Odstepsiwa od badai i badania bk
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/S.8-1-0 Wydanie Uil = dn.25.03.2016 Po wypelnieniu inforimacie chronione
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Sprawozdanie z badari nr' : LSW/600/UZ1682/2016

*nr sprawazdamia cgodny  kodem laboraton gym probki

Wyniki badaii fizykochemicznych

v Norma/procedura t Neutsza

Lp Nazwa oznaczenia Jednostka ; Wynik dopuszczalng
badaweza L EHE
zawartosc
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN SO 7887: 2012 4+ (pH=7.9 -
pomiar po filtracji
probki)

2 Metnosé () NTU PN-EN ISO 7027: 2003 =0, 20 /
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - PN-EN SO 10523:2012 7,540, 1 6,5-9.5
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4 ) nS/en PN-EN/27888:1999 45045 2500
3 Zapach (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd.1: 201 1 akeeptowalny akeeptowalny
6 SmaA (N/4) - LSC/PB24-0-0wyd.1: 201 1 akeeptovalny akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-1SO 7150-1: 2002 .05 0.5
§ Mangan (N/4) uel PN-ENISO 15386: 2005 o 50
9 Zelazo ogélne (4) ugl PN-ISO 6332: 2001 10+ 200

Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna /{; o2 L.,,{’ sl

Wyniki badant mikrobiologicznych

) ) . Najwyzsza
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik . dopuszczalna
Lp badaweza caviartads”
I Liczba bakterii grupy coliw 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykivio) 0
2 Liczha bakterii E. coli w 100 mi (1), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 fnie w nh 1([0) 0

Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski % & |

- (A) - oznaczenie wykonywane metodq akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodg niea )}q{&\ !
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajaca etapu poboru probek.
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20151 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do{spozycia przez ludzi

ti%

Waniki badaia odnoszq sig wylqeznie do badane probkeSpravozdanmie = badai nie moze hyé kaprowane be= =gady laboratorium mnaczej, jak tylko w caloser.

Zatwierdzajgey: mgr Tomasz Szpotariski

E\”L\()\\“".‘ \
I | IM

mgr Tomass=75. potansli

Zalgeznik do LSNY/5.8-1-0 Whdanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione




