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Data
; sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badari nr : LSW/600/UZ968/2017 | sprawozdania:
*or sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probki 6 lipiec 2017
Egz. {1 v 9

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ968/2017
Data rejestracji: 2017-07-04

Ocena stanu: brak wwag

Pobierajqcy:

Zleceniodawca:

Nazwa !

Adres:

zleceniodawea

GMINA SLUPNO

09-472 Stupno, Miszewska Sa

Opis prébki wg protokolu pebrania nr: - - -

Miejsce/udres pobrania prébki: — Stupno,

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody - woda surowa
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Slupno

Data pobrania prébki: 2017-07-04

Data rozpoczecia badai: 2017-07-04

Data zakoiiczenia badani fizykochemicznych: 2017-07-06

Data zakoriczenia badari mikrobiologicznych:  2017-07-05

Qdstegpstwa od badaii i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03,2016 Po wypelnienin informacje chronione
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ968/2017
¥ nrsprawozdanta zgodny z koden laboratoryjiym pribki
Wyniki badari fizpkochemicznych
. Najwyisza
; Norma/procedur ; :
Lp Nazwa oznaczenia’  Jednostka sannagrosaury Wynik dopuszezalng
badaweza e
zawartosc
! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 S+l(pH =81 -
pomiar po filtracji
probki)
2 Memosé i) NTU — PN-EN ISO 7027-1: 2016 5,740, 3
3 Stezenie jonow wodo: u (pH) A) - PN-EN ISO 10523:2012 7,7 0,1 6,35-9,5
4 Prze\s’odnosc w :emp 25 °C4)  uSlem PN-EN 27888:1999 479 +6 2500
5t Zapach (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 nieakceptowalny -akceptowalny
6 Smak (V/A) -- LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 nieakceptowalny -akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 (1,35 £0,04 0.5
8 Mangan (N'4) ug/t PN-EN ISO 15586: 2005 2031210 50
9 Zelazo ogdlne (4) g PN-ISO 6332: 200] 2835227 200 {
Osoba autoryzujqea wyniki badarn Jizykochemicznyeh mgr Barbara Ujas P E{,}‘i’"{‘g
Wyniki badari mikrobiologicznych
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ™ i
r Bt - dopuszczalnq
P adaweza 4

zawartosé

1 Liczba bakterii gr upy coli w 100 ml (4), _;tk

2 ch.;ba bml.'em E. coliw 100 ma’ (A) Jtk

Osoba autoryzujgea wyniki badar mikrobiologicznveh: mgr Tomasz Szpotaniski g/

- (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A) - oznaczenic wykonywane lmtod
My Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p= 95%, k=2)
s Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w spr.

Vyniki badania odnoszq si¢ wylgeznie do badanej prébki Sprasvozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane bez zgody

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0

PN-EN ISO 9308-1:2014

PN EN ISO 9308 I 2()!4

[0

0 (nie wykiyto) 0

0 (%1{.{03#0) 0

N

akredytowang
nieuwzgledniajgeq etz ,u poboru prébek,
awie jakosci wody przeznricmrm do spozycia przez ludzi

{
{
1

laboratorium inaczej, jak tvlko s calosci.

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Sezpotariski
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