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Laboratorium

09-402 Plock, ul. Gérna 568
tel. 24 3644280; 24 3644276; tel/fax 24 3644275
e-mail: ebienkowska@wodociagi.pl

Data sporzgdzenia
sprawozdania:
2015-06-08
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Nazwa i adres Klienta:

Podstawa badania:

Gmina Slupno

Sprawozdanie z badan nr 0290/T/2015

09-472 Slupno, ul. Miszewska 8a

Zlecenie z dnia 18.05.2015r. [56/Z/2015]

Opis prébki wedlug protokolu nr S/189/2015
Rodzaj prébki: §ciek surowy

Pobierajgcy probke / procedura pobierania: Zleceniobiorca / PN-ISO 5667-10:1997
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Miejsce pobrania: Gminna Oczyszczalnia Sciekéw w Slupnie, ul. Miynarska AB 1188
Stan prébki/prébek w chwili przyjecia do Laboratorium: bez zastrzezen
Data rozpoczgcia / zakoriczenia badania: 2015-05-25 / 2015-06-01
Wyniki badania fizykochemicznego
Nazwa probki nadana przez Klienta
Eadiiia aibn Jedn_oslka Metoda badaweza nie dotyczy l nie dotyczy 1 nie dotyczy | nie dotyczy I nie dotyczy Zakres pomiarowy
miary Numer probki nadany przez Laboratorium metody
02182/8/2015 02183/8/2015 02184/8/2015 02185/8/2015 02186/8/2015
. Zbiornik $ciekdw | Zbiornik $ciekow | Zbiornik $ciekoéw | Zbiornik $ciekdw | Zbiornik $ciekéw
Punkty pobrania
surowych surowych surowych surowych surowych
Data pobierania / 2015-05-25 /2015-[2015-05-25 /2015-|2015-05-25 /2015-|2015-05-26 /2015-]2015-05-26 /2015-
przyjecia probki 05-26 05-26 05-26 05-26 05-26
Godzi ierani
odzltia gublcraiia 6:35 /1:20 12:35 /1:20 18:35 /1:20 0:35 /1:20 1:40 /2:30
/przyjgcia probki
Lp. Wyniki
1 [BZT; mg/l PN-EN 1899-1:2002 - - - - 390+43 od 3 do 6000
2 |CHZT mg/l PN-ISO 6060:2006 - - - - 902+120 od 30 do 10000
3 |Zawiesiny mg/| PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - - - - 410+£25 od 2,0 do 10000
4 |pH™;t - PN-EN ISO 10523: 2012 7,3+0,1 7,3+0, 1 7,5+0,2 7,4+0,1 - od 4,0 do 12,0
PB/NW/19 Wydanie 3 z
-atura” 9 + + + -
5 |Temperatura C dnia 04.11.2013 12,4+1,0 14,6+1,2 12,8+1,0 12,6£1,0 od 0,1 do 50,0

Odpowiedzialny merytorycznie za wyniki badan fizykochemicznych: Zastepca Kierownika Laboratorium mgr Elzbieta Olechowska
0806, 405w Olidjodly
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Sprawozdanie z badan nr 0290/T/2015

Prébka nr: 02182/5/2015, 02183/5/2015, 02184/S/2015, 02185/5/2015 - prébka jednorazowa

Prébka nr 02186/S/2015 - prébka zlozona (§rednia dobowa) proporcjonalna do przeplywu, powstata ze zmieszania prébek nr: 02182/5/2015, 02183/8/2015, 02184/8/2015, 02185/8/2015,
pobranych w okresie doby, w odstepach wynikajacych z procesu technologicznego w Oczyszczalni Sciekéw. Przeplywomierz pod nadzorem Klienta

»— W kolumnie: Wyniki - nie badano
2 Pomiar in situ podczas pobierania probki
t - temperatura pomiaru: prébka nr 02182/5/2015 - 12,3 °C; 02183/8/2015 - 14,5 °C; 02184/8/2015 - 13,0°C; 02185/5/2015 - 12,6 °C

Podana warto$é niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong ze wspolezynnikiem rozszerzenia k = 2, ktéry zapewnia poziom ufnosci ok. 95%. Niepewnos¢ obejmuje etap pobierania prébek

Cel badania: obszar regulowany prawnie
Plan pobierania: zgodnie z harimonogramem
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Sprawozdanie zatwierdzil:

Kierownik Laboratorium

Sprawozdanie sporzadzil: mgr Ewa Bienkowska
mgr Ewa Bienkowska

koniec sprawozdania

Wynik badania odnosi sig wylgeznie do badanej probki,
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie moze byé powiclane inaczej jak tylko w calosei.
Reklamacje mozna sklada¢ w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania sprawozdania.

Wydanie z dnia 11.07.2013 Po wypelnieniu informacje chronione




