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"Wodociggi Plockie" Sp. z 0.0. D::::i’:g:;‘;’_ﬂa
09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 2016-02-15
Laboratorium
‘VODOCI Ci 09-402 Plock, ul. Gérna 56B
PLOCGE tel. 24 3644280; 24 3644276; tel/fax 24 3644275
e-mail: ebienkowska@wodociagi.pl
Sp. z 0.0. rok zalozenia 1892 Egz. 2z3
Sprawozdanie z badan nr 00061/T/2016
Nazwa i adres Klienta: Gmina Stupno Wy ————
09-472 Shupno, ul. Miszewska 8a o\ 2 P [: A

Podstawa badania: Zlecenie U-PL-02-02-001 [00020/7/2016]

Opis prébki wedlug protokolu nr S/00054/2016
Rodzaj prébki: sciek surowy
Pobierajgcy prébke / procedura pobierania: Zleceniobiorca / PN-ISO 5667-10:1997
Miejsce pobrania: Gminna Oczyszczalnia Sciekéw w Slupnie, ul. Mlynarska

Stan prébki / probek w chwili przyjecia do Laboratorium: bez zastrzezen

Data rozpocze¢cia / zakoficzenia badania: 2016-02-09 / 2016-02-10

Wyniki badania fizycznego
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Nazwa probki nadana przez Klienta
¢ <nie dotyczy> <nie dotyczy> <nie dotyczy> <nie dotyczy>
Badana cecha chn_osl!\a Metoda badawcza oA l i = - Lt i
miary Numer probki nadany przez Laboratorium
00619/5/2016 00620/5/2016 00621/8/2016 00622/5/2016
Punkty pobrania Zbiomik $ciekow surowych Zbiomik $ciekow surowych Zbiomnik sciekéw surowych Zbiornik $ciekdw surowych
Date pobigratia/ 2016-02-09 / 2016-02-10 2016-02-09 / 2016-02-10 2016-02-09 / 2016-02-10 2016-02-10/ 2016-02-10
przyjecia probki
Godzina pobierania / i . .
A ; 06:35/01:20 12:40/01:20 18:30/01:20 00:30/01:20
przyjgcia probki
Lp. Wyniki
1 Temperatura? (6 PB'IN"WE)?‘ ‘;\/1)';1{?;!;136 3.z dpin 6,9+ 0,6 7,1 +0,6 7,3+0,6 7.4+0,6
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[ 2] pH; t | <°c | PN-ENTSO 10523:2012 7,7+0,2; 6,7 7.8+02;7,1 7,9+02;7,2 7,9+0,2;7,3

Odpowiedzialny merytorycznie za wyniki badai fizycznych: Zastepca Kierownika Laboratorium mgr Elzbieta Olechowska

Prébka nr: 00619/5/2016, 00620/5/2016, 00621/8/2016, 00622/5/2016 - probka jednorazowa

t - temperatura prébki podczas pomiaru

Qolex UiMe :,;-{cg

2) Pomiar in situ podezas pobierania prébki

Podana wartos¢ nicpewnosci stanowi nicpewnosé rozszerzong ze wspolezynnikiem rozszerzenia k = 2, ktory zapewnia poziom ufnosei ok. 95%. Niepewnosé obejmuje etap pobicrania prébki

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badania: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Plan pobierania: zgodnie ze zleceniem

i 032/5(

Sprawozdanie sporzadzil: Sprawozdanie zatwierdzil:
Kierownik Laboratorium mgr Ewa Bienkowska Kierownik Laboratorium mgr Ewa Bieiikowska

koniec sprawozdania

Wynik badania odnosi si¢ wylacznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Reklamacje mozna sklada¢ w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania sprawozdania.

Wydanie z dnia 04.01.2016 Po wypetnieniu informacje chronione




