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" sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badani nr : LSW/600/UZ561/2019 sprawozdania:

o sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probki

11 kwieciert 2019

Egz. /I_/ >

Probha;
(ID) kad laboratoryjny: LSW/600/UZ561/2019
Data refestracji: 2019-04-08
Ocena stanu: brak wwag
Pobierajgcy: zleceniodawea
Zleceniodawca:
Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis prébki wg protokelu pobrania nr: - - -

Miejsce/udres pobrania prébki:  Cekanowo, ul. Plocka

Punkt poboru probki: Stacja Paliw ANIRAM - kran w bufecie

Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Gulezewo

Data pobrania probki: 2019-04-08

Data rozpoczgeia badaii: 2019-04-08

Data zakoriczenia badait fizpkochemicznych:
Data zakoriczenia badari mikrobiologicznych:

Ddstepstwa od badaii | badania
iezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/S.8-1-0
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OL PSSE Plock LSW/5-8-1-3  Sprawozdanie z badai wody Strona 2

Spmwazdame 7 badaii nr’ : LSW/600/UZ561/2019

*_nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryinym prébki

Wyniki badan fizykochemicznych

: ; . +* Najwyzsza
Lp Nazwa oznaczenia”  Jednostka S peyedu Wynik dopuszezalng
badaweza il
zawartosc
! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 3«1 (pH=7,6
2012/4pl: 2013-06 pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,51+0,08 1
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - PN-EN ISO 10523:2012 7,2+0,1 6,5-9,5
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) ~ puSlem PN-EN 27888:1999 808+10 2500
3 Zapach (N/4) ae LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smak (N/4) - LSC/P524 0-0 wyd I; 20” akceptowalny akceptowalny

Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr inz. Hanna Szczesna v% 526&{5[/»5\\

Wyniki badari mikrobiologicznych

i ) ) Najwyisza
Nazwa oznaczenia” Norma/ procedura Wynik ™ dopuszezalna
Ip badaweza zawartosé "
1 Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22 +/- PN-EN IS0 6222:2004 0 (nie wykryto) -
2°Cpo 72hw | ml (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto) 0

12+A41:2017-04

3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto) 0
12+A41:2017-04

Osoba autoryzujgea wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski ﬁ}

{
- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane me d‘ 4 nigakredytowang
o Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) nicuwzgledniajgcq ctapu poboru probek.

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznac c?nej do spozycia przez ludzi

Wyniki badania odnoszq sig wylqeznie do badanej probki Sprawozdanie z badari nie moze byé kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tytko w calosei.

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski

mgr: Tomasz \S=potanski
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