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§ Data
. - sporzqdzenia
Sprawozdanie z badasi nr : LSW/600/UZ23/2018  sprawozdania:
*ar sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki | 11 s{}'czeﬂ 2018
‘ )

| Ege. //

N,

Prdbka:

(ID) kod laboratoryjuy: LSW/600/UZ23/2018
Datu rejestracji: 2018-01-10

Ocena stani: brak wwag
Pobierajgcey: zleceniodawea

ZLleceniodawea:

Nazwa : GMINA SLUPNO

Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis prébki wg protokolu pobrania nr; - - -

Miejsce/udres pobrania prébki: — Bielino,

Punkt poboru prébki: Budynek mieszkalny Jankowski Janusz - kran w kuchni

Pachodzenie probki wodociqg publiczny Bielino

Data pobrania probki: 2018-01-10

Data rozgpoczecia badai: 2018-01-10
Data zakoiiczenia badan fizykochemicznych: 2018-01-10
Data zakoticzenia badaii mikrobiologiczuyeh: 2018-01-11

Odstepstwa od badai i badania brak
niezgodne z wymaganiami
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ23/2018
* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryingm probki
Wyniki badaii fizpkochemicznych
. ; ; ) o Najwyzisza
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka ORI bretedua Wynik dopuszczalng
badawcza ¥ e
zawartosc
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 7(pH=7,9 pomiar
Rl Siltracji pr obAJ)
2 Metnosé (4) NTU PN EN IS0 7027 I: 2016 088&0 1'4 !
3 S.':;zeme _/ouow wodoru (pH) (A) - PN EN iS‘O 1 052? 2012 7,510,/ 6,5-9.5
4 szewodnosc‘ W remp 25 °C(4)  uSiem PN-EN 27888 .r 999 5416 2500
5 Zapar:h (N/A) = LSC//’BZ4—0—0 -rs'yd. [.' 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Sma.{ (N/A) iz LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny akcepz‘owabry
7 Amonowy jon (A4) mg/l PN- ISO 7150 1: 2002 <0,05 0 3
Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna J—/ ‘ ,_‘/tc'c';:su Qa
Wyniki badan mikrobiologicznych
. ) : i Najwyzisza
Nazwa oznaczenia Normad/ procedura Wymik * doppeston
L badawcza yusczang.
P a £
zawartosc
' Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (N/A), jtk PN-EN 1SO 9308-1:2014- 0 (nie wykiyto) ]
12+41:2017-04
2 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (N/A), jtk PN-EN ISO 9308-1:201 4- 0 (nie wykipto) 0

12+A1:2017-04

Osoba autoryzujgea wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski

- (A) - oznaczenie wykonywane metody akredytowana; (N/A) - oznaczenie wykonywane metdda|n
- Wynik badania podawany jest z niepewnoseig rozszerzong (p=95%, k=2) nicuwzgledniajacy eta
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczone do spozyci

Wyniki badania odnoszq sig wylgeznie do badane) probkiSpravwozdanie 2 badai nie moze byé kopiowane bez zgody labor

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0
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}Li{] ytowang

pohoru probek.

a przez ludzi
|
{orium inaczef, jak tylko w caloici.

Zatwierdzajgey: mgr Tomasz Szpotariski
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