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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA (
W PLOCKU !)[EA
Laboratorium Badania Wod e o
09-402 Plock ul.Kolegialna 20 %
Tel/fax: (24) 367-26-34 R
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl AB 630
www.plock.psse.waw.pl
\ Data
. | sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ1700/2018 \ sprawozdania:

*nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probki 15 listopad 2018

| Egz. D 7 /b

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1700/2018

Data rejestracji: 2018-11-14

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: zleceniodawca
Zleceniodawca:

Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis probki wg protokotu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania probki: S‘wiecieniec,

Punkt poboru prébki: Szkola Podstawowa - kran w tazience
Pochodzenie prébki wodociqg publiczny

Data pobrania probki: 2018-11-14

Data rozpoczecia badan: 2018-11-14

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2018-11-14
Data zakoriczenia badari mikrobiologicznych: 2018-11-15

Odstepstwa od badan i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIII z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ1700/2018

* _nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym prébki

Wyniki badan fizykochemicznych

Najwyzsza

* * %
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Normapraaesurg Wynik dopuszczalng
badawcza LR
zawartosc
! Barwa (A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 <3(pH=7,8 ---
pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosc “w NTU  PN-ENISO7027-1: 2016  0,28:0,04 R
3 Ste;zeme Jjonow wodoru (PH) (4) - PN-EN ISO 10523:2012 7,4+0, 1 6,5-9,5
4 Przewodno$é w temp. 25 °C (4)  uS/em PN-EN 27888:1999 711+9 2500
5 Zapach (N/A) e LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny akceptowalnyi
6 Smak (N/A ) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011  akceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (A) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05 0,5
Osoba autoryzujgea wyniki badai fizykochemicznych mgr inz. Hanna Szczesna H oReSSUA
Wyniki badan mikrobiologicznych
Najwyzsza
Nazwa oznaczenia” Norma/ procedura Wynik ™" dopuszczalna
Lp badawcza |, Hh
zawartosc
I Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto) 0
12+A41:2017-04
2 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto) 0
12+A41:2017-04
Osoba autoryzujgca wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski (/, { (/ A

- (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowana; (N/A) - oznaczenie wykonywane metol 3 nieakredytowang
" Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajaca etapu poboru probek.
s Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczor@ do spozycia przez ludzi

Wyniki badania odnoszq si¢ wylqcznie do badanej probki.Sprawozdanie z badar nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboratorium inacz zej, jak tylko w calosci.

Zatwierdzajqgcy: mgr Tomasz Szpotariski

Zalqczmk do LS W/5 8 ] 0 Wydame VII] z dn 25 ()3 2016 Po wypelmemu mformacye chromone



