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BADANIA

Data
. sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ66/2019 sprawozdania:
* e sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 18 styczeii 2019
Egz. A 7 //])

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: ~ LSW/600/UZ66/2019

Data rejestracji: 2019-01-15
Ocena stanu; brak wwag
Pobierajgey: zleceniodawca

Zleceniodawea:

Nagwa : GMINA SLUPNO

Adres: 09-472 Slupno, Miszewska 8a

Opis prabki wg protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:  Stupno,

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody - kran w hydroforni
Pochodzenie probki wodociqg publiczny Slupno

Data pobrania probki: 2019-01-15

Data rozpoczecia badai: 2019-01-15

Data zakorczenia badant fizykochemicznych: 2019-01-17
Data zakoriczenia badan mikrobiologicznych: 2019-01-18

Odstepstwa od badari i badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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Spi awozdame z badasi nr’ : LS W/600/U266/201 9

* nr sprawezdmia zgodny z kodem laboratoryjnym probki

Wyniki badari fizpkochemicznych

Najwyzsza
. 9 . * &
Lp Nazwa oznaczenia’  Jednostka Normalprocedura Wynik dopuszczalng
badawcza L AEe
zawartosc
! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 3+l (pH=77
2012/4pl: 2015-06 pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (4) 7 NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,32+0,05 1
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN IS0 10523:2012 7,340,1 6,5-9,5
4 Przewodno$é w temp. 25 °C (4)  pSlem PN-EN 27888:1999 46816 2500
5 Zapach (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smak (N/A) ” LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akeeptowalny akeeptowalny
7 Mangan () ngi PN-EN ISO 15586: 2005 <d S0
8 Zelazo ogdine (4) g/l PN-IS0 6332: 2001/4p1: 2542 200
2016-06
Osoba autoryzujqea wyniki badaii fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna // / §£6¢§ S
Wyniki badarn mikrobiologicznych
* ’ . ' . Najwyzsza
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik " dopuszezalna
Lp badawcza T
zawartosé
I Ogélna liczba mikroorganizmow w 22 +/- PN-EN SO 6222:2004 0 (nie wykiyto) ---
2°C po 72hw 1 ml (A), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto) 0
12441:2017-04
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto) 0

12+A41:2017-04

Osoba autoryzujqea wyniki badari mikrobiologicznych: mgr Marta Rybicka aﬂQ

- (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodg nieakredytowang
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajacq etapu poboru probek.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wyniki badania odnoszq sig wylgeznie do badanej probki Sprawozdanie z badai nie moze byé kopiewane bez zgody laboratorium inaczej, jok tytke w calosei.

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0

Zatwierdzajqey: mgr Tomasg Szpotariski
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