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Data
R sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ476/2020 sprawozdania:
* nr sprawozdania zgodny = (ID) kodem labovatoryinym prébki 10 kwieciert 2020
Egz. /] 70
Probla:
(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/U2476/2020
Data rejestracji: 2020-04-07 ks
Ocena stanu: brak wwag e el
Pobierajgcy: zleceniodawea
Zleceniodawea:
Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis probki we protokofu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:  Swigcieniec, 10a

Punkt poboru probki: Szkota Podstawowa - kran w tazience
Pochodzenie probki wodocigg publiczrny Mijakowo

Data pobrania probki: 2020-04-07

Data rozpoczecia badar: 2020-04-07

Data zakoviczenia badari figykochemicznych: 2020-04-07
Data zakoriczenia badan mikrobiologicznych: 2020-04-10

Odstepstwa od badart | badania brak
niezgodne  wymaganiami

Zedgeznik do LSW/5.8-1-0
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Sprawozdanie 7 badari nr : LSW/600/UZ476/2020

Wyniki badar fizykochemicznych

wox Najwyzisza
Lp Nazwa oznaczenia’  Jednostka Norma/procedura Wynik dopuszczalng
badoweza P
Zawartose
1 Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012/4p] 4+] (pH=7.6 -—
2015-06 pomiar pe filtracii
probki)
2 Metnosé (4) NTU PN.EN ISQ 7027-1: 2016 0,61+0,10 1
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) — PN-EN ISO 10523:2012 7,20, 1 6,5-9.5
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4)  uS/em PN-EN 27888:199% 69511 2300
3 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0wyd. I: 2011  akeeptowalny akeeptowalny
Osoba autoryzujqea wyniki bada# fizykochemicznych mgr Barbara Ujas i LL{O&Q‘
Wyniki badan mikrobiologicznych
» Najwyzsza
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ™ dopuszczalna
Lp badaweza L ek
zawarfosc
I Ogélna liczha mikroorganizmew w 22 +/- PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto) -
2°Cpo 72hw I mi (4), jtk
2 Liczha bakterii grupy coliw 100 ml (4), jtk  PN-EN ISO 9308-1; 2014-12 + O (nie wylkryto) o
Al 2017-04
3 Liczba bakterii E. coliw 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + 0 (nie wykryto) 0
Al 2017-04 _—
Osoba autoryzyjgea wyniki bada# mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotarnski Sﬂq j:? F/ W ‘

. FONA LS
o (A) - oznaczenie wykonywarne metods akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonj‘yw%e? metoda nisakredytowang
" Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzg":lgpdniaj gcg etapu poboru probek.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017t w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wniki badania odnoszg sie wylqcznie do badanef prébki.Sprawozdanie z bada# nie moze byé kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tyfko w calodci.

Zarwierdzajgey: mgr Tomasz Szpotariski
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