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Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/UZ30/2020

* e sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki
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17 styczeri 2020
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(ID) kod laboratoryjny: ~ LSW/600/UZ30/2020
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Pobierajycy: zleceniodawca

Zleceniodawca:

Nazwa : GMINA SEUPNO

Adres: 09-472 Stupno, Miszewska 8a

Opis probki we protokolu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania probki:  Stupno, ul. Brzozowa 12 -

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody - kran w hydroforni, woda uzdatniona

Pochodzenie probki wodocigg publiczny Stupno

Data pobrania probki: 2020-01-14

Data rozpoczecia badan: 2020-01-14

Data zakoriczenia badan fizvkochemicznych: 2020-01-15
Data zakorczenia badarn mikrobiologiconych:  2020-01-17

Odstepstwa od badait i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami
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Sprawozdanie z badasi nr : LSW/600/UZ30/2020

Wyniki badan fizykcchemicznych

wx Najwyisza
Lp  Nazwaoznaczenia™  Jednostka Normalprocedura Wynik dopuszezalng
. badawcz a L R
Zawartosc
I Barwa (4) o - mg/lPt PN-ENISO7887:2012/Apl 41 (pH=79
2013-06 pomiar po filtracii
probki}
2 Metnogé (4) NTU PN.EN ISO 7027-1: 2016 0,30+£0,05 I
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN SO 10523:2012 7,520,1 6,5-9,5
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4)  uSiem PN-EN 27888:1999 35349 2500
5 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0wyd. I: 2011  akceptowalny akeeptowalny
¢ Smak (N/A} - LSC/PB24-0-0 wjzd. I: 2001 akeeptowalny akeeptowalny
7 Mangan (4) ug/l PN-EN ISO 15586: 2005 <4 50
& Zelazo ogélne (4) ng/l PN-ISQ 6332: 2001/4pl: 18+] 200
2016-06

Osoba autoryzujgea wyniki badar: fizykochemicznych mgr inz. Hanna Szczesna . 52&{’ sl

Wyniki badan mikrobiologicznych

¥ Najwyzsza
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ™ dopuszczalna
Lp badaweza : zawartosé
1 Ogdina liczba mikroorganizmdw w 22 +/- PN-EN 6222:2004 0 (nie fuylajzto) . —
2°Cpo 72hw I ml (4), jtk
2 Liczha bakterii grupy coli w 100 mi (4), jtk  PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + 0 (nie wykryto) ]
Ai: 201704
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN IS0 9308-1: 2014-12 + 0 (nie wykryto) 0
Al:2017-04 -

Osoba autoryzujqea wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski g’[ ] O/k/

‘: - (A) - oznaczenie wykonywane metody akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykony)wa;&e ctodg nieakredytowang
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzona (p= 95%, k=2) nieuwzgle ﬁaj 4¢4 etapu poboru prébek.
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody pq;reznaczoncj do spozycia przez ludzi

Wyniki badania odnoszq sig wylqezie do badanej probki Sprawozdanie 7 badan nie moze byé koplowane bez zgody laboratorium imaczej, jak tylko w calodci.

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Scpotariski

Zalgeznil do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIII z dn.25.03.2016 Po wypeinieniu informacje chronione



